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Erweiterung ARA Rorguet
Zweckverband ARA Meilen                 Kanton Zürich

Prozessluft Farb-Nr. 160

Ozon Farb-Nr. 50

Sauerstoff Farb-Nr. 130

Schlamm Farb-Nr. 32

Medium

Abwasser Farb-Nr. 89

BIOPUR-NK7

BIOPUR-NK8

BIOPUR-NK9

BIOPUR-DN8

BIOPUR-DN7

BIOPUR-DN9

Zulaufkanal
BIOPUR-DN

Neu

Strasse Neu

LSA
BDN0 12 03

BDN7 55 04

BNK7 52 01

SIC
-

BDN7

BNK7

BDN8

BNK8

BDN9

BNK9

BSP0

QTIC 02
BDN7 31 01

LTIC
BDN7 12 01

QTIC NO3-N
BDN7 31 02

LTIC
BDN8 12 01

LTIC
BDN9 12 01

M
BRZ0 49 03

BDN0 52 03

BDN7 52 01

BDN7 52 02

BDN7 52 03

BDN7 54 01

BDN8 55 04

BDN8 52 01

BDN8 52 02

BDN8 52 03

BDN8 54 01

BDN9 55 04

BDN9 52 01

BDN9 52 02

BDN9 52 03

BDN9 54 01

BNK7 52 05

BNK7 54 01

BNK7 52 02

BNK7 52 03

BNK7 52 04

BNK8 52 01
BNK8 52 05

BNK8 54 01

BNK8 52 02

BNK8 52 03

BNK8 52 04

BNK9 52 01
BNK9 52 05

BNK9 54 01

BNK9 52 02

BNK9 52 03

BNK9 52 04

BSP0 52 07

BSP0 52 08

BSP0 52 09

Reserve-Gebläse
BIOPUR-DN/-NK (1)

Prozessluft-Gebläse
BIOPUR-DN (1)

BGD0 54 02

BG
R

0 
54

 0
9

MBGR0 49 02

SIC
-

SIC
-

BGR0BGD0

M
BGD0 49 02

BG
R

0 
54

 1
0

BG
R

0 
54

 1
1

BG
R

0 
54

 1
2

M
OPW1 49 02OPW1 59 02

LISA
OPW0 12 01

LSA
OPW0 12 02

OPW0

LSA
OPW1 12 01

M
OPW1 49 01OPW1 59 01

M
OPW1 49 03OPW1 59 03

M
OPW2 49 02 OPW2 59 02

LSA
OPW2 12 01

M
OPW2 49 01 OPW2 59 01

M
OPW2 49 03 OPW2 59 03

OPW2 54 01

OPW0 54 01

OPW1 54 01

OST0

Prozessluft-Gebläse
BIOPUR-NK (3)

SIC
-

SIC
-

SIC
-

BGN0

M
BGN0 49 09

M
BGN0 49 08

M
BGN0 49 07

BGN0 54 07 BGN0 54 08 BGN0 54 09

BDN0

BNK0

BRZ0

Rezirkulationspumpe

Rohabwasserpumpen

PI-

PI
-

OGA0 52 1

OGA0 92 3

-

-
O

G
A0 56 1

-

-

-

- -

PI
-

OOG1 56 01

PI
-

OOG2 56 1

-- -

-- -

EINSATZGASAUFBEREITUNG FÜR OZONUNG

DRUCKLUFT DL

Stickstoffdotierung

PTISH
L

O
G

A0 14 1

O3

O3

OOG1 80 01

OOG2 80 01

OST0 52 1
O2 FÜLLUNG

Überdruck-
sicherung
Aussenbehälter

Pe
ilu

ng

D
ru

ck
au

fb
au

Ve
rd

am
pf

er

Prüfanschluss
Druckmessgerät

Funksystem

Flüssigentnahme

Ve
rd

am
pf

er
1

Ve
rd

am
pf

er
2

FLÜSSIGSAUERSTOFF / LOX

O
ST

0 
80
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O
ST

0 
80
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O
ST

0 
80

 3

OST0 52 2 OST0 52 3

PDI

QTI
OQK0 31 02

IN
S 

FR
EI

E

O3

RESTOZON-VERNICHTER

Restozon

O3

FU

FU

-
-

-

-

PI-

-

O
R

V0
 5

2 
2

ORV0 88 2

-

M ORV0 49 2

ORV0 82 2

ORV0 88 1

- ORV0 82 1

-

M ORV0 49 1 

-
-

-
-

PI-

-

-
-

PI-

-

-
-

PI-

-

Tropfenabscheider
O

O
R

1 80 1

- -

H
BW

0 56 01

Tropfenabscheider
O

O
R

2 80 1 --

H
BW

0 
56

 0
2

O
R

V0
 5

2 
2

-

OGA0

IN
S 

FR
EI

E

ORV0

OZONGENERATOREN

OOG0

-

Kellerentwässerung

M
HKE3 41 01

HKE3 59 01

HKE3 54 01

LISA
HKE3 12 01

LSA
HKE3 12 02

HKE3

M
HKE3 41 02Zellen-

entwässerung HKE3 52 01

HKE3 59 02

HKE3 54 02

Lamellen-
Abscheider LKL0

OOR1

OOR2 54 01

Spülluftgebläse BGS0

OOR2

PAD1 54 01

BFF0Zulaufkanal
Filtration

←Auslaufkanäle BIOPUR - NK Bestehend
Bypass Ozonung→

Brauchwasseranlage HBW0

Spülwasserpumpen BSP0

Sandfilter Strasse West

Sandfilter Strasse Ost

Auslaufkanal
BIOPUR-NK

Neu

-

Kondensat-
ablauf

Not-Entlastung Biofiltration Neu

Schlammwasser Fallschacht West

FTI
OOV1 11 01

FTI
OOV1 11 02

FTI
OOV2 11 01

FTI
OOV2 11 02

O3
QTI

OQK0 31 03

QTI
OQK0 31 01

FTI
OOG1 11 01

PISAH
OOG1 14 01

FTI
OOG2 11 01

PISAH
OOG2 14 01

QTI
OQK0 31 04

QTI
OQK0 31 05

TTI
ORV0 13 01

TTI
ORV0 13 02

PTI
ORV0 14 01

PDI

FIAL
O

G
A0 11 01

MTI
OGA0 35 01

PSAHL
OGA0 14 02

PDTI
OST0 14 01

LDTI
OST0 12 01

PS
OS

T0
 14

 01

PD
I

-
PI-

TTI
OST0 13 01

FTI
OST0 11 01

M

OOG1 51 01

M

OOG2 51 1

M

O
O

V1 57 01

M

O
O

V1 57 02

M

O
O

V2 57 01

M

O
O

V2 57 02

Abwasser-gereinigt Farb-Nr. 83

Schieber mit
Motorantrieb

Reduktion

Absperr-Armatur

Absperr-Schieber

Absperr-Ventil

Absperr-Hahn

Schieber mit pneum.
Antrieb

Absperr-Klappe

Absperr-Klappe mit stetigem
Stellverhalten und pneum.
Antrieb

Dammbalken

Absperr-Schütz

Pumpe
allgemein

Kreiselpumpe

Exzenterschneckenpumpe

Verdichter
allgemein

MSR-Stellenkreis:

Ausgabe- und Bedienung
vor Ort

Ausgabe- und Bedienung
in zentraler Warte

Statischer Mischer

Filterapparat

M

Absperr-Armatur mit Handrad

Absperr-Klappe mit Handrad

Absperr-Armatur mit Sicher-
heitsfunktion und Federbelastung

Notüberlauf Farb-Nr. 89

Druckluft Farb-Nr. 140

Vakuumstutzen

SAUERSTOFF
TANK O2 30m³

VAKUUMISOLIERT
10 bar

OST0 90 1

Spühlwasserbecken

SAK 254SAK 254
QIR

OQK0 31 06

QIR
OQK0 31 07

OQK0

M
OOR1 41 01

M
OOR2 41 01

M
PAD1 41 01

PAD2 54 01

M
PAD2 41 01

AKTIVKOHLE
LAGERSILO

50 m3

RÜTTELEINRICHTUNG
SILOTRICHTER

PLATTENLUFT-
AUFLOCKERUNG

ÜBERDRUCK
ENTLASTUNG

LISA
PPD0 12 01

LSA+
PPD0 12 02

QISA+
PPD0 31 01

PPD0 31 01
-

PI
PPD0 14 01

-

M
PPD0 41 01

-

+ -

PP
D

0 
52

 0
1

FLEX-
VERBINDUNG

LSA+
PPD0 12 03

LSA-
PPD0 12 04

WISA
PPD0 21 01

LSA+
PPD0 12 05

Auflocker-
ungswelleM

PPD0 41 03

M
PPD0 41 04

FLEX-
VERBINDUNG

FLEX-
VERBINDUNG

-

M
PPD0 41 02

+
-

PPD0 52 02

+    -

-

LSA+
PPD0 12 06

Druckluft

Brauchwasser

M

Chemikalien Farb-Nr. 210

FällmittelFällmittel

OOR1 54 01

+
-

PPD0 52 03

+-

PPD
0 52 04

Schlammwasser Fallschacht West

PPD0 49 01

PAD1 PAD2

PPD0

PPD0 52 06PPD0 52 05

HBW0 56 03

FTI
PPD0 11 01

OQK0 49 01

SAK 254
QIR

OQK0 31 08

OQK0 49 03

O
Q

K0 52 02O
Q

K0
 5

2 
01

OQK0 49 02
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